                                Acumulator etans cu gel de plumb

Instructiuni de depozitare, instalare, reincarcare, utilizare 

1. Deconectati acumulatorul de la echipamentul pe care il alimenteaza inainte de depozitare, pentru a evita descarcarea sa excesiva sau deteriorarea. Acumulatorul trebuie depozitat in spatii uscate si racoroase pentru a reduce descarcarea si a evita coroziunea terminalelor. 

2. Acumulatorii se vor descarca in timpul depozitarii si a transportului. Din acest motiv este necesar ca acumulatorii sa fie reincarcati inainte de utilizare pentru a ajunge la capacitatea optima. 

3. In timpul depozitarii la o temperatura mai mica de 20o C, reincarcati acumulatorul cel putin o data la 6 luni. Daca acumulatorul este depozitat mai mult de 1-2 ani, timpul de reincarcare este de 12-24 ore, mult mai mare decat timpul de reincarcare normal. 

4. La depozitare, intre 2 acumulatori trebuie asigurat un spatiu de cel putin 5 mm. 

5. Nu amplasati acumulatorul langa surse de caldura, in caz contrar temperatura acumulatorului poate creste si se va scurta durata de viata a acumulatorului. Temperatura optima este de 20o C. 

6. Asigurati o fixare ferma a acumulatorului in echipament. 

7. Daca este necesar sa legati mai multi acumulatori in serie , este necesara intai conectarea intre acumulatoare, dupa care acestia pot fi conectati la echipament. Cel mai important este sa intrerupeti alimentarea cu curent a echipamentului inainte de conectarea acumulatorilor. 

8. Atentie la conectarea pentru incarcare: polul pozitiv (+) al redresorului la polul (+) al acumulatorului si polul (-) al redresorului la polul (-) al acumulatorului. O conectare gresita poate conduce la explozii, foc, deteriorari (ale redresorului sau acumulatorului) sau, mai grav, ranirea utilizatorului. 

9. Nu utilizati impreuna acumulatori de capacitati si marci diferite. 

10. Nu incarcati acumulatorul sub actiunea directa a razelor solare sau in apropierea surselor de caldura. In caz contrar, temperatura acumulatorului poate creste peste valoarea normala, ceea ce duce la supraincarcarea acumulatorului. 

11. Nu incarcati acumulatorul mai mult de 24 ore pentru a evita supraincarcarea sau deteriorarea acestuia. 

12. Inainte de depozitare, incarcati acumulatorul. In caz contrar, acesta se poate deteriora si devine mai dificil de incarcat datorita cresterii rezistentei sale interne. 

13. La incarcare, curentul de incarcare va avea valoarea maxima de 0.1* capacitatea acumulatorului exprimata in Ah. De ex. pentru un acumulator de 10 Ah, curentul de incarcare va fi de 0.1*10=1 A. Durata de incarcare depinde de starea acumulatorului. La valoarea indicata mai sus, un acumulator complet descarcat ar trebui sa sa incarce complet in 10 ore. 

14. Desi temperatura de operare este cuprinsa intre -15o C ... + 50o C, pentru a extinde durata de viata a acumulatorului se recomanda sa se utilizeze in gama de temperaturi cuprinsa intre 20o C-25o C. 
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